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MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PISA

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
Aisensi dell'art.4 del DPR 1 agosto 2011 n.151

(il

SIRILASCIA ALLA DITTA VALDARNO S.r.L b
ATTIVITA’ Centro servizi “Enrico Fermi” [* 3] L3 &)
IL PRESENTE CERTIFICATO CON VALIDITA DAL 21.1.2013 AL 20.1.2018

PER LE ATTIVITA' att. 73, 1, 34,49,74 cat.C . }'0: 3.9.74 DELL'ALLEGATO 1AL D.P.R. 1.8.2011 n.131

=75 cat. B, 49,71 e 74 cat. A
UBICAZIONE ATTIVITA NEL COMUNE D Pisa, loc. Ospedaletto, via Bellatalla, 1

SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D’INCENDIO:

gas metano di rete a servizio di n.4 centrali termiche di potenzialita rispettivamente pari a 4x773 Kw, 93,5 Kw.
210 Kw e 180+2x84 Kw (ex pratica di p.i. n.41442); impianto di cogenerazione di potenza termica pari a 1018
Kw, n.1 gruppo elettrogeno di potenza pari 270 Kw alimentato a gasolio con serbatoio incorporato; n.3 gruppi
ossiacetilenici per saldatura e taglio metalli in n.3 depositi esterni isolati; deposito di gpl in bombole kg 100;
materiali combustibili vari, tra cui materiale cartaceo presente nell’edificio “F” appositamente destinato, in un
locale dell’edificio “N™ e in tre locali compartimentati al piano terra dell’edificio “A”, di cui alle relazioni di
progetto approvate con note n. 2030, P2149, P3107, P3109. 11295, 11249, 15118 e 11910, rispettivamente datate
18/02/97, 10/06/98, 26/08/98, 26/08/98, 8/8/2000, 10/8/01, 15/10/03 e 20.7.2006 .

Autorimessa da 82 posti macchina.

NB) Situazione comprendente le modifiche di cui ai progetti approvati con note n.17246 del 29.12.2008 e n.5158

del 24.5.2011.

LIMITAZIONIL, DIVIETI E CONDIZIONI D’ESERCIZIO:
- Osservare le norme di esercizio e di gestione indicate nelle nota di trasmissione del presente atto, la quale costituisce parte
integrante del certificato stesso;
- Osservare le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 10 marzo 1998 relativamente ai controlli di efficienza e alla manutenzione
programmata dei sistemi, impranti, attrezzature e dispositivi finalizzati alla sicurezza contro gli incendi;
- Osservare le disposizioni di cui all ‘art.6 del D.P.R. 151/2011, relativamente agli obblighi connessi con ! 'esercizio dell ‘attivita;
- I presente certificato é valido nei limiti di validita dell ‘approvazione degli apparecchi di sicurezza presenti nell 'impianto.
- Osservare le norme di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lvo 9 aprile 2008 n® 81 e successive modifiche e integrazioni con
particolare riferimento alle disposizioni inerenti.
{"informazione, la formazione nonché la sorveglianza sanitaria di lavoratori;
il mantenimento dell efficienza e |'esecuzione di interventi di manutenzione programmata degli impianti e deile macchine;
la disponibilita e la osservanza di procedure operative disciplinanti le diverse fasi delle lavorazioni svolte, compresi gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate su macchine, impianti ed ambienti di lavoro in genere;
il mantenimento di adeguate condizioni di ordine e pulizia degli ambienti di lavoro;
Osservare le norme di esercizio di cui alla normativa di sicurezza applicabile e alle impegnative progetiuali.
- Mantenere aperti i portoni "1" e "2" presenti al piano terra dell'edificio "B" durante l'attivita lavorativa
- NON MODIFICARE LE DESTINAZION! E LE TIPOLOGIE DE!I DEPOSITI PRESENTI PRESSO L'ATTIVITA'

SISTEMIDISPOSITIVLATTREZZATURE ANTINCENDIO:

n.301 estintori di tipo omologato; n.4 estintori carrellati a polvere; n.1 impianto idrico antincendio a servizio dell'attivita, costituito
da n.109 idranti UNI 45, n.2 UNI 70 e n.13 idranti soprasuclo a colonna UNI 70, n.8 attacchi per i mezzi VVF, riserva idrica da
90 me, con reintegro dall’acquedotto, e gruppo di pompaggio ad elettropompe; n.3 impianti di estinzione automatica a gas inerte
a servizio dei tre archivi presenti nell'edificio "A"; impianti di rilevazione incendi a servizio di tutti gli edifici del complesso escluso
I'edificio “D", destinato a officina con meno di 9 automezzi, I'edificio "E" e I'edificio "M"; impianti di rilevazione gas metano a
servizio di sistema di chiusura automatica di adduzione nel locale di installazione del cogeneratore; pulsanti manuali di allarmi
e di sgancio elettrico.

Nel caso vengano apportate modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizicni di sicurezza antincendio l'obbligo per l'interessato di avviare
nuovamente le procedure previste dall'art 3 del citato D.P R. 151/11, ricorre quando vi sono medifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei
locali o di vanazion gualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi @ ogni qualveolta sopraggiunga una modifica delle

condizioni di sicurezza precedentemente accertate
Entro cingue anni dalla data di scadenza dell' Attestazione di Rinnove Periodico di Conformita Antincendio, il titolare, ai sensi dell'art. 5 dello stesso D P.R. 151/11, &

tenuto a presentare nuova Attestazione di Rinnovo Pencdico di Confarmita Antincendi.

Il Responsabile del procedimento IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Ing. Michele Concas) (Mérco F )
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